单相空调来电启动及控制器接线说明
1.内部实物图
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2.说明
可通过OMM远程控制启动器的电源开关，启动器停电开关量输出报警。

出线孔有线5组，

a.粗红色：进线电源火线，

b.粗蓝色：进线电源零线，

c.粗黄绿线：电源地线，

d.2芯黑线：控制线，接通时关断空调电源，断开时空调电源连通，
e.2芯白线：报警开关量输出，当进线有电时，空调供电控制断电时，为闭合报警。
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